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Informacje ogólne 
 
Zawory odsalające typu BA wyposażone są w dyszę wielostopniową, dźwignię regulacyjną, skalowaną podziałkę i 
zawór do pobierania próbek. 
 
Zastosowanie: jako zawory ciągłego odsalania kotłów parowych, aparatów wyparnych i podobnego typu urządzeń lub 
jako zawór regulacyjny dozujący. 
 
Parametry 
 
Dopuszczalne ciśnienie i temperatura zgodnie z DIN 2401, rozdział 2. 
 
Dla zaworów BA stosowanych jako zawór ciągłego odsalania (w temperaturze nasycenia) maksymalne ciśnienie 
wynosi: 
 
BA 28 max. 63 barg 
BA 29 max. 94 barg 
BA 210 max. 142 barg 
BA 211 max 226 barg 
 
Tabl.1 Zależność ciśnienia i temperatury 
 
Max. temperatura oC 120 200 250 300 350 400 450 500 530 

BA 28 PN 63/100 barg 100 80 70 60 56 50 - - - 

BA 29 PN 160 barg 160 130 112 96 90 80 - - - 

BA 210 PN 250*) barg 250 200 175 150 140 125 - - - 
Max. ciśnienie robocze 

BA 211 PN 320 barg 320 320 320 320 304 292 278 237 124 

 
*) dla względnie małych przepływów (patrz charakterystyka wydajności) stosować BA 29k, 210k lub 211k ze specjalną dyszą wielostopniową. 
 
Montaż 
 
1. Zawór zamontować tak aby kierunek przepływu był zgodny ze strzałką 

odlaną na korpusie. Montaż zaworu możliwy w każdej pozycji, 
wyskalować podziałkę. 

2. Jeśli możliwe, zamontować zawór BA nieco poniżej najniższego 
poziomu wody w kotle (patrz rys 1). 

3. Nie można montować zaworu BA na dolnym króćcu przyłącza 
wodowskazu kotłowego. 

 
Zawór odcinający montować przed zaworem BA. 
 
Regulacja 
 
1. Wykres 1 przedstawia ilość wody kotłowej w kg/h w celu utrzymania 

gęstości wody kotłowej poniżej wartości dopuszczalnej. 
2. Skala podziałowa pozwala odczytać żądaną wydajność z wykresu 2 i 3. 
3. Zawór jest regulowany za pomocą dźwigni regulacyjnej według wartości odczytanej ze skali podziałowej. 
4. W pozycji płukania (dźwignia regulacyjna w położeniu końcowym)  wydajność jest około trzy razy większa od 

wydajności w położeniu dźwigni 100 na skali podziałowej (patrz rys 3). Zawór odsalający powinien znajdować się 
w pozycji płukania tylko przez kilka sekund aby uniknąć niebezpieczeństwa erozji w rurach. 

 
Pobieranie próbek 
 
W celu określenia gęstości wody kotłowej może ona być pobierana za pomocą zaworu do pobierania próbek 14. 
 
Konserwacja 
 
Zawory odsalające typu BA nie wymagają specjalnych prac konserwacyjnych. W celu usunięcia szlamu należy obrócić 
dźwignię regulacyjną na kilka sekund na pozycję płukania (patrz rys 3) pod całkowitym ciśnieniem kotła. 
 
 
 
 

Rys 1 
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Demontaż i montaż dyszy wielostopniowej 
 
Demontaż dyszy wielostopniowej:   
1. Jeśli instalacja jest pod ciśnieniem to trzeba odciąć rurociąg 

zasilający zawór BA i rurociąg odprowadzający. Otworzyć zawór 
do poboru próbek 14. 

2. Poluzować nakrętki 13 (klucz A.F. 32 mm) i zdjąć górną część 
korpusu. Wyciągnąć wkładkę dyszy 3. 

3. Wybić tuleję 10, usunąć dławicę 6 i wyciągnąć trzpień dyszy 2. 
4. Ponowny montaż przeprowadzić w kolejności 3-2-1. 
5. W pozycji zamkniętej zaworu wskazówka dźwigni regulacyjnej 

musi wskazywać zero (patrz rys 3). Jeśli jest inaczej trzeba 
odkręcić nakrętkę 25, następnie zdjąć uszczelkę 24 i usunąć 
dźwignię regulacyjną 23. Obrócić trzon dyszy  w prawo aby 
uzyskać pozycję zamkniętą. Następnie ustawić dźwignię 
regulacyjną 23 tak aby wskazówka wskazywała zero. Nakręcić 
nakrętkę 25 z uszczelką 24. 

6. Regulację zaworu wykonać zgodnie z rozdziałem „Regulacja”. 
 
Części zamienne 
 
Nr. części Nazwa części Ilość 

2 Trzon dyszy 1 
3 Uszczelnienie dyszy 1 
4 Pierścienie grafitowe 2 
5 Pierścienie grafitowe 4 

10 Tuleja 1 
16 Uszczelka 1 

 
Charakterystyki 
 

Wykres2: BA 28, BA 29, BA 210, BA 211 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykład: 
Przepustowość wymagana zaworu: 640 kg/h 
Ciśnienie różnicowe 40 bar 
Wartość skali podziałowej: 55 
 

Wykres 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przykład: 
Zawartość soli w wodzie zasilającej: S = 150 mg/l 
Gęstość wody kotłowej: K = 5 000 mg/l 
Wydajność kotła: Q = 20 000 kg/h 
Przepustowość zaworu: A = 640 kg/h 
 
 

 

Wykres 3: BA 29k, 210k, 211k 
 

Skala podziałowa 
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Rys. 3 

 
Stosuj zawory zgodnie z ich przeznaczeniem 
 
Zawory odsalające stosować tylko do usuwania określonej ilości wody kotłowej w celu obniżenia całkowitej zawartości 
soli TDS lub odprowadzenia mułu. Zastosowane urządzenie ciśnieniowe musi być sprawdzone pod kątem 
dopuszczalnej współzależności ciśnienia i temperatury oraz odporności chemicznej i korozyjnej. 
 
Odporność chemiczna 
 
Wymagania dotyczące odporności na zużycie mechaniczne i korozyjne trzeba wyszczególnić w zapytaniu ofertowym. 
Należy zwrócić szczególną uwagę, jeżeli urządzenie ciśnieniowe stosowane ma być dla czynników niebezpiecznych. 
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z producentem dla uzyskania szczegółowych zaleceń w zakresie 
własności odporności chemicznej urządzenia. 
 
Informacje BHP 
 
Urządzenia firmy GESTRA mogą być instalowane tylko przez wykwalifikowany personel. 
 
Wykwalifikowany personel to osoby, które – odbyły odpowiednie szkolenia z zakresu stosowania i użytkowania 
urządzeń zgodnie z przepisami dotyczącymi systemów parowych, pierwszej pomocy i zapobieganiu wypadkom. 
 
Zagrożenie 
 
Podczas pracy zawór jest po ciśnieniem. 
W przypadku rozszczelnienia gorąca woda lub para mogą wydostać się do atmosfery. Grozi to ciężkimi poparzeniami 
całego ciała lub zatruciem organizmu. 
Montaż i konserwacja musi być przeprowadzana wtedy, gdy instalacja nie jest pod ciśnieniem. 
Podczas pracy zawór jest albo gorący albo ekstremalnie zimny. Występuje niebezpieczeństwo ciężkimi poparzeniami 
rąk. Montaż i konserwacja musi być przeprowadzana w temperaturze pokojowej. 
Ostre krawędzie wewnętrznych części zaworu stanowią zagrożenie pocięciem dłoni. Przy pracach montażowych i 
konserwacyjnych zawsze trzeba nosić rękawice ochronne. 
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